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 مقدمه

ها از دير باز مطرح بوده است.اهميت اين موضـوع در   سوزي ها در مقابل آتش حفاظت از ساختمان
 باشد. هاي افراد مي ييها و در درجه دوم براي محافظت از دارا درجه اول بواسطه حفظ جان انسان

مان دچار كه يك ساخت زيرا هنگامي باشد. ها مهمترين دارايي خود ساختمان مي پس از جان انسان
لـذا حفاظـت از    گيرنـد.  هـاي مجـاور نيـز در معـرض خطـر قـرار مـي        سـاختمان ، گردد حريق مي
هـا و   ها در مقابل حريق و پيشگيري از بروز حادثه هميشه مدنظر و دغدغه تمام سازمان ساختمان

 باشد. بوده و مي ،اعم از دولتي و غير دولتي، نهادهاي مرتبط با امر ساختمان
هـايي كـه رخ    سـوزي  هاي بلند مرتبه و آتـش  شرفته بواسطه وجود ساختماندر كشورهاي پي

از اين رو استانداردهاي حـاكم بـر ايـن     اند. بيشترين تجارب را در اين خصوص بدست آورده ،داده
موضوع از سوي آنها كاملا دقيق و جامع ارائـه شـده كـه بواسـطه فراگيـر بـودن آنهـا بصـورت         

هرچنـد هـر كشـوري بـر اسـاس مقتضـيات جغرافيـايي و         ده است.المللي درآم استانداردهاي بين
ها و استانداردهايي را تدوين نمايد وليكن اساس همه آنهـا   فرهنگي خود ممكن است دستورالعمل

 گردد. المللي بر مي به همان استانداردهاي بين
  انـدكاران صـنعت سـاختمان    وجود اين استانداردها همواره چـراغ راه همـه مهندسـان و دسـت    

 بوده است.
همچـون سـاير   انداردها، ايـن اسـت   ،ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه بـر خـلاف ظـاهر        

بلكه بار حقوقي آنها بمراتب بيشتر از جنبه فنـي آنهـا    صرفا جنبه فني ندارد. ،استانداردهاي صنايع
همـه   ،از اين رو در هنگام بروز اختلاف يا تحقيق در خصوص علل بروز حوادث احتمالي باشد. مي

از  كننـد.  كنند و بر اساس آنها راي خود را صـادر مـي   مراجع حقوقي به اين استانداردها استناد مي
 اين رو مهندسان بايد اهميت رعايت استانداردها را كاملا درك نمايند.

ها و پيشـگيري در مقابـل حريـق مطـرح      در كشور ما نيز از ديرباز موضوع حفاظت ساختمان
هـايي صـورت گرفتـه     هاي قانوني و يا نظارتي اهمال هايي بواسطه خلأ بوده است هرچند در زمان

كه موجب مرگ عزيزان زيادي مـن   ،باشد وليكن اخيرا و بعد از واقعه اسفنناك ساختمان پلاسكو
 اهميت آن دو چندان گرديد. ،جمله آتش نشانان جان بر كف گرديد

معمـاري جهـان بشـمار     كـه يكـي از مشـاهير   ، سوزي كليساي تاريخي نتردام پـاريس  آتش
تواند در اثر اهمال در هرجـايي از جهـان حتـي كشـورهاي      مي سوزي آتشنشان داد كه ، رفت مي

 گردد. نمي پيشرفته با سطح استاندارد بالا رخ دهد و به كشورهاي خاص و غير پيشرفته محدود



 

بـه  يابـد و   بايد توجه داشت كه با پيشرفت جامعه بشري سطح مخاطرات نيـز افـزايش مـي   
گردد كه پيش از آن وجود نداشت لذا در  فراخور هر پيشرفتي موارد جديدي از مخاطرات ايجاد مي

 يابد. وليت مهندسين و متخصصين افزايش ميئاين خصوص سطح مس
هـاي   در كتاب حاضر تلاش بسياري گرديده تا با زبان ساده شناخت جامعي از كليـه سيسـتم  

بطوريكه كساني هم كه تخصص كافي در اين خصـوص   د.ها ارائه گرد اطفاي حريق در ساختمان
ها و مسايل مختلف و عملي و حل گام به  همچنين با ذكر مثال بتوانند از آن استفاده كنند. ،ندارند

 گام و تشريحي سعي شده تا موضوع تحليل مسايل بسادگي انجام گردد.
هـا و ضـوابط    نامـه  يـين آ، جامع بودن و يكپارچگي مطالـب  ،از طرفي به جهت استفاده بهينه

 عينا ارائه شده است. NFPAنشاني تهران و  اجرايي استانداردهايي نظير سازمان آتش
بـراي مهندسـان و    ،اميدوارم اين كتاب بعنوان تلاش كوچكي در زمينه آموزش و يـادگيري 

 علاقمندان اين صنعت مورد استفاده قرار گيرد.
نظـرات و   ،هاي احتمـالي  واهد بود كه نقصسازد موجب خرسندي خ در پايان خاطر نشان مي

 براي اينجانب ارسال نماييد. ،گرديد پيشنهادات خود را كه حين مطالعه با آن مواجه مي
 
 

 با تشكر
 محمود حاتم

 
 
 
 
 
 
 
 

 


